= Matis ohf WED4 RANNSOKNANIDURSTODUR

Nidurstédur ma eingdngu nota i heild sinni, nema rannséknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Nidurstddur gilda adeins um pad/pau syni sem var/voru rannsakad/ rannsékud.

Meelidvissa 6rverumaelinga byggir @ um pad bil 95% 6ryggismérkum ( K=2 ) og er haegt ad nalgast upplysingar um hana med pvi ad hafa
samband vid rannséknastofuna.

Rannsoknarstofan uppfyllir kréfur NELAC stadals New York State Department of Health (NYSDOH), NY audkenni: 11290.

Ef frekari upplysinga er 6skad hafi® samband vié undirritadan eda Margréti Geirsdottur Geedastjora.
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Heilbrigdiseftirlit Sudurlands Syni Nr.  R19029130001
4802840549 Vatn
Austurvegi 65
Selfoss S .
Synatdkudagsetning: 02/12/2019
Mottekid: 02/12/2019
Rannsakad: 02/12/2019
Tegund synis : Neysluvatn / Borholuvatn
Synatdkustadur : Arborg
Audkenni : RS 1/Arborg v. Vatnsveita Arborgar/Stokkseyri
Tilefni synatdku : Reglubundié eftirlit
Adrar upplysingar : Hitastig vid méttdku: 9°C
Astand vatnsbdls: Gédur
Fragangur vatnsbdls: Lokad
Skyringar : Meelingar framkveaemdar af eftirliti vid synatdku:
Syrustig (pH): 6,5 Leidni (uS/cm): 140
Hitastig vid synatotku: 6,5°C
Litur/lykt/bragd: edlilegt
Orverurannséknir Meligildi Heimild
E.coli 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Gerlafjb’ldi vid 22°C 11 ml (OVAS) 0 SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kéligerlar i 100 ml siun (OVA3) 0 ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000
Mat synis
Stenst gadakrdofur skv. reglugerd 536/2001
Reykjavik, 5. desember, 2019
Pessar rannsoknanidurstédur eru Hrélfur Sigurdsson
sampykktar med rafreenni undirskrift: hrolfur.sigurdsson@matis.is



